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घटना की जाांच सधमधत िनाते समय या कोई अन्य

प्रोसेस की सुरिा प्रिांिन गधतधवधि ( जैसे धक प्रोसेस

जोधिम धवशे्लषि , पररवतिन का प्रिांिन , स्टाटि अप से

पूवि सुरिा अवलोकन इत्याधद) से पूवि ऐसे लोगो को जाांच

सधमधत में रिा जाता है धजन्होने इस धवशेष कायि में

महारत पाई हुई है। इस में सक्तिधलत सभी लोग अपने

धशिा, प्रधशिि और सिसे महत्वपूिि अपने कायि से

सांिक्तित अनुभव के आिार पर वातािलाप के समय

अपनी अपनी अधभन्न महारत प्रसु्तत करते है। यद्यधप इस

घटना में अधभयन्ता और अन्य धवशेषज्ञ धवफल हुई भाप

की पाइप लाइन पर मशीन टूल धचन्ह नही ां पहचान पाये,

परनु्त यह धफर भी तुरांत धवशेषज्ञ और मशीन कमी (

machinist) को स्पष्ट था । उनके ज्ञान ने जाांच के

पररिामो को पूिि रूप से िदल धदया और घटना के

कारिो को जानने के धलए आवश्क था।

प

नवम्बर 1998 में एक िड़े रासायधनक सांयांत्र में 12 इांच (30.5 सेंटीमीटर) , 600

psig (~ 41 िार [ g]) की भाप की पाइप लाइन िुरी प्रकार से प्रभाधवत हो गई

और उस में स्त्राव हो गया। वेंचुरी (Venturi) प्रवाह मीटर जो सेवा में नही ां था;

से कुछ पहले पाइप लाइन का कुछ िांड , 36 इांच ( ~ 1 मीटर ) में से अचानक

स्त्राव शुरू हो गया और उस िेत्र में ( धचत्र 1) में धवकट रूप से िधत हो गई।

इस कारि पूिि सांयांत्र में भाप की पूधति िांद हो गई , भाप के उत्पादक सन्यांत्रो ां का

शट डाउन करना पड़ा और 5 धदन से भी अधिक समय के धलए उत्पादन

धिलकुल भी नही ां हुआ। भाग्यवश इस घटना में कोई आहत नही ां हुआ।

एक जाांच सधमधत की तुरन्त सांरचना की गई ताधक 30 वषि पुरानी पाइप ( धचत्र

2) के धवफल होने के कारिो की जाांच पड़ताल की जा सके। अन्य भाप की

पाइप लाइनो ां के िारे में इस िात की धचन्ता व्यि की जा रही थी धक ये इस

प्रकार से धवफल न हो। इस जाांच टीम में यूधटधलटी प्रचालन और प्रििन

कधमियो ां, सामग्री और याक्तिकी अधभयांताओ ( पाइधपांग, धवश्वसनीयता, और

धवफलताओ के धवशे्लषि करने वाले धवशेषज्ञो ां ), और रासायधनक अधभयांताओ

को सक्तिधलत धकया गया। प्रारक्तिक सांधदग्ध कारि वेंचुरी से पूवि पाइप लाइन

का िरि था । यह सांभवत: भाप ( नमी युि) की िराि गुिवत्ता के कारि

हुआ जो पाइप की मोटाई (दीवार) को कम करने का मुख्य कारि समझा

गया। ऐसा माना जा रहा है धक पाइप के ऊपर जैसे लाइन को देिा गया है

(धचत्र 3) ; का कारि िरि ही है।

जाँच के दौरान ऐसा पाया गया धक धवफल हुई पाइप लाइन का धडज़ाइन इस

प्रकार से धकया गया था धक वेंचुरी में सुगम प्रवाह के धलए लाइन में पतला सा

(taper) टेपर ( लगभग 10 0 ) धदया गया था। टेपर का धनमािि धडज़ाइन रूप

रेिा के अनुसार पाइप के कुछ मोटे भाग को िोररांग( boring) करके िनाया

गया था। जाांच सधमधत ने एक अनुभवी मशीन कमी को धवफल हुई पाइप लाइन

का धनरीिि करने के धलए कहा ।
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 यधद आप को घटना की जाांच के धलए भाग लेने के धलए कहा

जाता है , तो आप इस में पूिि रूप से भाग ले और टीम के

शेष सदस्यो के साथ अपना ज्ञान और महारत िाांटे । घटना

को समझने के धलये सांयांत्र के प्रचालन और अनुरिि के धलये

आप का अनुभव िहुत महत्वपूिि है। ज्ञान को आपस में िाांटे

और प्रश्न भी पूछे। यधद आप को वातािलाप का कोई भाग आप

के अनुभव के अनुरूप नही ां है तो आप यह सुधनधित करे धक

इस का समािान आप की सांतुधष्ट के अनुरूप हो।

 आप प्रचालन या अनुरिि प्रधतधनधि के रूप में अन्य प्रोसेस

सुरिा प्रिांिन गधतधवधियो ां में भाग ले सकते है- उदाहरि के

धलये पररवतिन का प्रिांिन , प्रोसेस जोधिम धवशे्लषि ,

प्रधियाओां का लेिन, प्रधशिि सामग्री को धवकधसत करना ,

स्टाटि अप से पूवि सुरिा अवलोकन , और अन्य । इन गधत

धवधियो ां में आप सधिय भाग ले और अन्य भागदाररयो ां के

साथ अपना ज्ञान िाांटे।

मशीन कमी ने तुरांत यह पता लगा धलया धक पाइप में िरि के कोई धचन्ह नही ां थे , परां तु वास्तव में िोररांग मशीन के धचन्ह पाये गए । जि

पाइप की िोररांग की गई , िोररांग यांत्र को ठीक प्रकार से नही ां डाला गया और यह एक तरफ था। इस कारि पाइप की मोटाई सिसे ऊपरी

भाग पर धनयत मोटाई की केवल 25 % ही थी और पररिाम वश यह कमजोर रह गया।
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Figure 1:  Damage

Figure 2:  Failed pipe Figure 3:  Lines on pipe
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