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 چگونه متوجه مي شويد تجهيزات ايمني شما كار مي كنند؟ 2021اكتبر 

  و اینترلاك هاي سيستم هشدار، هاي زنگ مانند فعال ایمنی تجهيزات•
 غير در شوند، تست زمانبندي برنامه طبق باید اضطراري توقف

 .(4 شکل) یابد می کاهش زمان طول در آنها اطمينان قابليت اینصورت
 حساسی ابزارهاي که گاز آشکارسازهاي مورد در ویژه به امر این

 .است صادق دارند منظم کاليبراسيون به نياز و بوده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هستند فعال غير نرمال، عملياتی شرایط در ایمنی تجهيزات اکثر•
 شرایط در آنها کردنِ فعال غير یا و قطعات خرابی دليل به اگر بنابراین

 .ماند می باقی پنهان خرابی نکنند، کار نرمال غير
  سيستم یک عنوان به را اجزا همه اطمينان، قابليت ارزیابی برنامه در•

 بخوبی نياز صورت در سيستم کل که شود می اطمينان و شده تست
  و تعمير و تست بازرسی، هاي دستورالعمل و روشها .کند می کار

  اطمينان قابليت محاسبات اساس بر شرکت مهندسان توسط نگهداشت
 .شوند می تهيه خرابی هاي داده و

 مستند باید ایمنی تجهيزات نگهداشتِ و تعمير و تست بازرسی، نتایج•
 .شوند

 بررسی قبلی سوابق با ها خرابی شناسایی منظور به باید تست نتایج•
  طراح هاي بينی پيش با قطعات خرابی ميزان که گردد اطمينان و شده

 .دارد مطابقت سيستم

 آيا مي دانستيد؟
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  معمولا که تگزاس ایالت در واقع سيل هاي ایستگاه از یکی در ،2019 سال اکتبر در
  هشدار آلارمِ صدايِ به ایستگاه در حاضر فردِ تنها شود، می کنترل اپراتور بدون

 بهبود منظور به ایستگاه این در .دهد می نشان واکنش پمپ روغن سطح به مربوط
 .شود می تزریق نفت زمينی زیر لایه به خام نفت از شده جدا آبِ استخراج، فرآیند

  مسير از را پمپ ،(Lockout/Tagout) گذاري برچسب بدون شيرها بستن با شخص
 گاز و کرده می کار به شروع خودکار طور به پمپ مواقع، برخی در .کند می جدا

 .شود می آزاد محيط در باشد می آب همراه که (H2S) هيدروژن سولفيد سمی
  شوهرش کردن پيدا براي همسر ادامه، در .کند می فوت  H2Sبا تماس اثر بر شخص

 داده دست از را خود جان  H2Sبا مواجهه علت به نيز او .کند می مراجعه ایستگاه به
 .کند می انگيزتر غم را تراژدي این و

  کرده کمک حادثه این وقوع به فرآیند ایمنیِ مدیریتِ سيستمِ در متعددي نواقص
 می پرداخته H2S هشدار سيستم خرابی یعنی نواقص این از یکی به اینجا در .است
  حال، این با .است بوده H2S هشدار و تشخيص سيستم به مجهز ایستگاه این .شود

 دریافت خارجی یا داخلی آشکارسازهاي از هشداري سيگنال هيچ نمایش صفحه
  نشده فعال (2شکل) H2S دهندۀ هشدار چراغ بنابراین، .(3شکل و 1شکل) است نکرده
  مانع دليل همين به و بودند گرفته قرار تست حالت در آشکارسازها از برخی .است

  تنظيم درستی به دیگر آشکارسازهاي .است شده خطر هشدار سيگنال ارسال از
  .است نشده دریافت نمایش صفحه توسط نيز آنها هشداري سيگنال اما بودند، شده

  یا و تست نگهداشت، و تعمير خصوص در سوابقی و مستندات گونه هيچ بازرسان
 .نکردند پيدا هشدار سيستم و  H2Sسازهاي آشکار کاليبراسيون

 

 

 

 

 !براي حصول اطمينان از عملكرد سيستم هاي ايمني، آنها را بازرسي و تست كنيد

 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

یکی از آشکارسازهاي  : 1شکل
H2S   

 H2Sچراغ هشدار دهنده : 2شکل

 سایر و ها اینترلاك ایمنی، هاي دهنده هشدار تستِ و بازرسی در اگر•
  دقت به را اجرایی روشهاي همواره دارید، مشارکت ایمنی تجهيزات

 .کنيد ثبت را نتایج و کرده اجرا
  ها ليست چک از نياز، مورد هاي تست صحيح اجراي از اطمينان براي•

 .کنيد استفاده مکتوب هاي دستورالعمل و
  تست، و بازرسی انجام از پس باشيد، داشته خاطر به همواره•

 .برگردانيد فعال حالت به دوباره را ایمنی تجهيزات
  متوجه اگر .باشيد آگاه ایمنی تجهيزات تست نتایج نگهداري محل از•

  مشاهدات نيست، مستند یا نشده انجام نياز مورد هاي تست که شدید
 .دهيد گزارش مدیریت به را خود

  را آن ندارند، تست و بازرسی برنامه ایمنی تجهيزات که دانيد می اگر•
 .دهيد اطلاع خود مدیریت به

 /https://www.csb.gov/csb-releases-final-aghorn-investigation-report  :مرجع

موقعيت : 3شکل
مکانی هشدار 

 H2Sدهنده هاي 

 

 3تا  1شکل 
برگرفته از گزارش 

CSB  -  مرجع را
 ببينيد

بدون تست دستگاه  
 ايمني خراب مي شود

قابليت اطمينان تست كردن، در هر بار 
باز مي % 100تجهيزات ايمني تقريبا به 
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تجهيز  : 4شکل
قابليت  )ایمنی 
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