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 Brande en ontploffings in vakuum suig trokke 
kan plaasvind as onversoenbare materiale in die 
trok meng.

 ’n Ander oorsaak kan wees as daar vlambare 
materiale in die trok is:
 Vakuum trokke werk onder vakuum, wat kan 

veroorsaak dat lae kookpunt vloeistowwe 
verdamp. Die dampe kan ontsteek as dit met 
lug meng of vrygelaat word.

 Vakuum trokke kan vloeistof en lug saam 
insuig, wat ’n vlambare mengsel binne in die 
trok kan veroorsaak. Die mengsel kan aan die 
brand gesteek word deur statiese elektrisiteit 
wat veroorsaak word deur die pomp aksie en 
spuit van vloeistof binne in die trok.

 Die meng aksie binne in die trok is ideaal om 
statiese elektrisiteit op te wek.

 Baie maatskappye gebruik permit stelsels om 
die veilige gebruik van vakuum trokke te 
beheer. As jy naby ’n vakuum trok werk, maak 
seker die permit is korrek.

 Vakuum trokke suig materiale op van verskeie 
plekke. Voor jy begin suig, maak seker die 
materiaal wat jy opsuig is versoenbaar met wat 
reeds in die trok is. As jy onseker is, vra.

 Maak sekere alle voertuie wat gelaai word of 
aflaai is ge-aard. So ook vakuum trokke.

 Vakuum trokke word orals gebruik. Die uitlaat 
kan vlambare materiaal wees. Maak seker daar 
is nie ’n ontstekingsbron naby as jy aflaai nie.

By ’n uitvloeisel aanleg in Santa Paula (Suid Kalifornië) het daar op 18 November 2014 ’n 
vakuum trok ontplof. Die ontploffing het gevaarlike chemiese stowwe wyd oor die aanleg gespuit 
en dosyne mense, insluitende 3 brandweermanne in die hospitaal laat beland.
Dit blyk uit die ondersoek dat natrium chloriet (NaClO2), ’n oksideermiddel, vir die eerste keer 
gebruik is as waterbehandelings middel. Dit is opgesuig in die vakuum trok wat gereeld gebruik 
was vir die verwydering van allerhande afvalstowwe .Die reaksie van die natrium nitriet met die 
ander stowwe het die ontploffing veroorsaak wat die agterkant van die trok se tenk heeltemal oop 
geskiet het. Na die ontploffing het die stowwe wat uitgeblaas is uitgedroog en spontaan begin 
brand, ander goed aan die brand gesteek en ’n swart rookwolk veroorsaak. Die polisie moes 
verskeie strate afsper. Mense in ’n radius van 1.5 km moes hulle huise ontruim en ander is beveel 
om binnenshuis te bly.

Vakuum trokke kan brand of ontplof!

Tipiese vakuum trokke

Foto van die vakuum 
trok insident by 
(Santa Paula uitvloeisel 
ontploffing)

Vakuum trokke is uiters handig maar vereis spesiale aandag!
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